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BLOCO C - Internação Masculina
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BLOCO C

LEGENDA E  ÁREA CONSTRUÍDA

INTERNAÇÃO MASCULINA 667,00 m²
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IMPLANTAÇÃO

1 : 1.000

ÁREA PARA DEAMBULAÇÃO
89,24 m²

ÁREA PARA DEAMBULAÇÃO
31,24 m²

CIRCULAÇÃO
94,63 m²

ANTE CÂMARA
6,37 m²

CIRCULAÇÃO
16,00 m²

CIRCULAÇÃO
19,63 m²

CIRCULAÇÃO
19,63 m²

APARTAMENTO 01
12,56 m²

APARTAMENTO 02
12,56 m²

APARTAMENTO 03
12,56 m²

APARTAMENTO 04
12,56 m²

ENFERMARIA 01
12,56 m²

ENFERMARIA 02
12,56 m²

ENFERMARIA 03
12,56 m²

ENFERMARIA 04
12,56 m²

12,56 m²

ENFERMARIA 06
18,84 m²

ENFERMARIA 05
18,84 m²

ENFERMARIA 07
25,60 m²

ISOLAMENTO 01
8,64 m²

ISOLAMENTO 02
7,92m²

DML
4,30 m²

SALA DE DISTRIBUIÇÃO
13,80m²

DE HEMOCOMPONENTES
13,80m²
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3,90 m²
BANHº

5,40 m²
BANHº

5,22 m²
BANHº

4,40 m²
BANHº FUNC.

INSTALAÇÃO DE ÁGUA
TÍTULO

ASSINATURA PROPRIETÁRIO

ASSUNTO

HOSPITAL E MATERNIDADE "SÃO JOÃO BATISTA"

SOCIEDADE HOSPITALAR "SÃO JOÃO BATISTA"
CLIENTE

PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

OBRA LOCAL

 Avenida Brasil - Vila Cruzeiro  -  Poxoréo - MT

HOSPITAL E MATERNIDADE "SÃO JOÃO BATISTA"

REPOUSO ENFERMAGEM
6,64 m²

SALA DE UTILIDADES
5,44 m²

POSTO DE ENFERMAGEM

SALA DE ESTOCAGEM
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Circulação Coberta

5,40 m²
BANHº PNE

5,40 m²
BANHº PNE
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VER DETALHE H1VER DETALHE H1

5,40 m²
BANH° PNE
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VD
1.1/2"

VS
1 1/2"

RG
1.1/2"

RG
3/4"

CH
25mm x 1/2"

ø50

RP
25 mm - 3/4"

Lista de Materiais
Aparelho

Chuveiro
25mm x 1/2" 1 pç
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"
40mm - 1 1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2" 1 pç
3/4" 1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2" 1 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 1 pç
Tubo de descarga VDE.
38 mm 1 pç
Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
38 mm 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 3 pç
50 mm - 1.1/2" 3 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 4 pç
50 mm 2 pç
Luva soldável
32 mm 2 pç
50 mm 2 pç
Tubos
25 mm 4.50 m
50 mm 4.50 m
Tê 90 soldável
50 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 2 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD
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Detalhe H1
escala 1:50

5,40 m²
BANH° PNE

Detalhe H1
escala 1:50

Tubulação existente

Tubulação existente

Tubulação existente

Tubulação existente

NOTA:
Não houve alteração na tubulação do lavatório

Banheiro PNE - Detalhes

Vem da rede existente

Vem da rede existente

PVC  Ø 32 PVC  Ø 32

PVC  Ø 50 PVC  Ø 50

Vem da rede existente PVC  Ø 32 PVC  Ø 32

Vem da rede existente PVC  Ø 50 PVC  Ø 50

DH
1/2"

50

ø2
5

ø50

Tê de redução 90 soldável
50 mm - 25 mm 1 pç
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